
Monteringsexempel för Etman RWC
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1. Nödsignalknapp – monteras 200 mm över golv väl synlig

2. Dragkontakt – monteras 550 mm över golv vid toalett

3. Återställning och nödsignalknapp – monteras 700 mm över golv vid dörr

4. Larmlampa och summer – monteras 2200 mm över golv utanför toalett

5. Trafo 24V – monteras i dosa på lämplig plats


